
GEB-ART-NR 131.231.SI.7 MLith Plus WC w-h Al-g AnStu 6/3L H114 Geberit

GEB-ART-NR 131.231.SI.7 MLith Plus WC w-h Al-g AnStu 6/3L H114 Geberit

12.6 m²
H = 2.45 m
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LINEA FERROVIARIA
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Depositi a cielo aperto per 
cassoni immondizia e 

ricarica muletti

BAGNO
SOLO PREDISPOSIZIONI

Inserimento 
nell'apertura esistente

Inserimento 
nell'apertura esistente

Canna di esalazione 
con sbocco in copertura

Piletta sifonata 
collegata alle acque nere

Presa d’aria di dimensioni adeguate 
a garantire l’esalazione del torrino

In conformità agli art. 124 e 125 del 
R.E. del comune di Milano

Piletta sifonata 
collegata alle acque nere

Canna di esalazione 
con sbocco in copertura

Presa d’aria di dimensioni adeguate 
a garantire l’esalazione del torrino

In conformità agli art. 124 e 125 del 
R.E. del comune di Milano
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4.3 m²
H = 3.00 m

ANTIBAGNO 1

WC

WC

3.9 m²
H = 2.70 m

ANTIBAGNO 2
WC

768.1 m²
H = 8.01 m

STICK - SALA 3

1.7 m²
H = 2.45 m

LOC. TEC. WC WC WC WC

WC

0.21

0.21

12.6 m²
H = 2.45 m

LOCALE RIFIUTI 2

283.4 m²
H = 5.72 m

FOYER

689.7 m²
H = 14.22 m

CUBE - SALA 2

889.6 m²
H = 11.18 m

SHED - SALA 1

73.6 m²
H = 6.14 m

AREA RISTORO

108.6 m²
H = 6.14 m

RECEPTION

BUSSOLA
INGRESSO

47.1 m²
H = 3.52 m

CUCINA

12.9 m²
H = 4.08 m

CAMERINO 1

13.7 m²
H = 4.08 m

CAMERINO 2

24.8 m²
H = 4.08 m

ANTIBAGNO
BLOCCO BAGNI

CAMERINI
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H = 4.08 m
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30.3 m²
H = 3.06 m

ARCHIVIO 2

24.7 m²
H = 3.06 m

ARCHIVIO 1

27.3 m²
H = 2.00 m

DEPOSITO

13.0 m²
H = 2.00 m

CENTRO STELLA

8.0 m²
H = 3.05 m

INGRESSO
ALLOGGIO
CUSTODE

2.8 m²
H = 3.06 m

CUCINA

8.3 m²
H = 3.70 m

PORTINERIA

7.6 m²
H = 2.44 m

INGRESSO UFFICI

6.6 m²
H = 2.00 m

ANTIBAGNO
UFFICI PT 2
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DOCCIA 2

DOCCIA 1

WC
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H = 2.00 m
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UFFICI PT 1
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H = 2.80 m
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H = 2.45 m
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1 : 125

Progetto

Pianta Piano Terra

COMMITTENTE

OGGETTO

DESCRIZIONE

SCALA

TAVOLA

ARCHITETTO ALESSANDRO GIORDANO
Via Anton Giulio Barrili 31 
20141 Milano
tel 02 22199301
a.giordano@superstudioevents.com

Ordine architetti 
di Milano 
n. 11930

REV. DESCRIZIONEDATA

SALA 2
CUBE

SALA 1
SHED

FOYER

SALA 3
STICK

UFFICI
OFFICES

ALLOGGIO 
CUSTODE

BLOCCO 
BAGNI

CAMERINI

RECEPTION 
RISTORO

VIA MICHELE PERICLE NEGROTTO

FERROVIA TORINO - M
ILANO

N

15 Aggiornamento interni Reception e Area Ristoro, aperture Foyer e Sala 3

5 - 22 LUGLIO 2024

CUCINA

16 Aggiornamento serramenti, bagni foyer e locali rifiuti

22 APRILE 2024

 6 AGOSTO 202417 Variante senza scavi: nuova pavimentazione sopra quella esistente

4 NOVEMBRE 202419.5 Riduzione altezza serramenti Sala 3, variante soppalco Sala 3

 16 SETTEMBRE 202418 Aggiornamento quote altimetriche, nuova distribuzione bagni

20 FEBBRAIO 202520 Modifica pareti bagni, nuove scale accesso coperture Sala 1 - Sala 3

Negrotto 59 Srl

AR02

20 FEBBRAIO 2024

SUPERSTUDIO VILLAGE
Comune di Milano - Via Michele Pericle Negrotto 59



PROGETTO SEZIONE 01
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VIA MICHELE PERICLE NEGROTTO N° 59
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Progetto

Sezioni da 01 a 06

COMMITTENTE

OGGETTO

DESCRIZIONE

SCALA

TAVOLA

ARCHITETTO ALESSANDRO GIORDANO
Via Anton Giulio Barrili 31 
20141 Milano
tel 02 22199301
a.giordano@superstudioevents.com

Ordine architetti 
di Milano 
n. 11930

REV. DESCRIZIONEDATA

SALA 2
CUBE

SALA 1
SHED

FOYER

SALA 3
STICK

UFFICI
OFFICES

ALLOGGIO 
CUSTODE

BLOCCO 
BAGNI

CAMERINI

RECEPTION 
RISTORO

VIA MICHELE PERICLE NEGROTTO

FERROVIA TORINO - M
ILANO

N

15 Aggiornamento interni Reception e Area Ristoro, aperture Foyer e Sala 3

5 - 22 LUGLIO 2024

CUCINA

16 Aggiornamento serramenti, bagni foyer e locali rifiuti

22 APRILE 2024

 6 AGOSTO 202417 Variante senza scavi: nuova pavimentazione sopra quella esistente

4 NOVEMBRE 202419.5 Riduzione altezza serramenti Sala 3, variante soppalco Sala 3

 16 SETTEMBRE 202418 Aggiornamento quote altimetriche, nuova distribuzione bagni

20 FEBBRAIO 202520 Modifica pareti bagni, nuove scale accesso coperture Sala 1 - Sala 3

Negrotto 59 Srl

AR22

20 FEBBRAIO 2024

SUPERSTUDIO VILLAGE
Comune di Milano - Via Michele Pericle Negrotto 59



GEB-ART-NR 131.231.SI.7
MLith Plus WC w-h Al-g AnStu 6/3L H114 Geberit

GEB-ART-NR 131.231.SI.7
MLith Plus WC w-h Al-g AnStu 6/3L H114

Geberit

COMUNE DI MILANO

VIA MICHELE E PERICLE NEGROTTO, 59

SCALA

D a t aM O D I F I C H E

Committente

Oggetto

Titolo della tavola

D a t an° M O D I F I C H E

Timbro e Firma

Tavola n°

N° ordine Disegnato

Data

N° preventivo

n°

G. Patroni

1 2

PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI

E SPECIALI

SUPERSTUDIO VILLAGE

milano

BI.BI. srl
via valparaiso 1

via michele e pericle negrotto - milano

Perito Industriale Patroni Giacomo

Tel. +39 335 6995827
E-mail giacomopatroni@gmail.com

Progettista 

Via Gattoni, 4 - Gianico (Bs)

3 4

5 6

7 8

9 10

progetto definitivo

IMPIANTO DI FORZA MOTRICE

EL-04

CEI 64-8

28/02/2025

TV
FOTOVOLTAICO

INTERRUTTORE 
GENERALE

PROTEZIONE
TRAFO 

PROTEZIONE
TRAFO 

QEMT

QUADRO ELETTRICO GENERALE DI BASSA TENSIONE

Q2
Q1

QGBT

Q3N
Q3S

Q4/5

Q6

Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14

TR2
TR1

QUADRO ELETTRICO GENERALE  M.T.

TRASFORMATORE MT/BT  630 kVA
0,9/23kV - 230/400 V

QUADRO ELETTRICO SALA 1

QUADRO ELETTRICO SALA 2

QUADRO ELETTRICO SALA 3 LATO NORD

QUADRO ELETTRICO EFOYER E AREA RISTORO

QUADRO ELETTRICO CONTINUITA' ASSOLUTA

QUADRO ELETTRICO SERVER

QUADRO ELETTRICO BY PASS

QUADRO ELETTRICO UFFICI - PIANO PRIMO

QUADRO ELETTRICO UFFICI - PIANO SECONDO

CPSS 400/400 V - 60kVA -
autonomia 90 minuti a pieno carico

QUADRO ELETTRICO CARICA MULETTI

QUADRO ELETTRICO SALA 3 LATO SUD

Q7

QUADRO ELETTRICO GRUPPO ELETTROGENO

QUADRO ELETTRICO BLOCCO BAGNI SALE 1 E 2

QUADRO ELETTRICO AUSILIARI DI CABINA

Denominazione linea

Quadro di provenienza

Sezione Fasi

Sezione Neutro

Sezione PE

Tipo di Isolamento

Materiale Conduttore

QGBT Cu FG16M16
3F
N
PE

3x(3x1x240)
3x1x120
3x1x120

L.......

CONTENITORI PER QUADRI PRESE E PER BATTERIE PRESE - Tutti profondità 400 mm

QUADRO  1000x600 - CONTENITORE PER PRESE SALE  1-3 - FOYER E AREA RISTORO

QUADRO 1000x1200 - CONTENITORE PER BATTERIE PRESE SALE  1-3 E FOYER

QUADRO 1000x1400 - CONTENITORE PER BATTERIE PRESE SALE  2

 N°6 COLORE BIANCO RAL 9016 PER SALA 1
 N°6 COLORE NERO RAL 9005  PER SALA 3

N° 2 COLORE BIANCO RAL 9016 PER SALA 1
N° 2 COLORE NERO RAL 9005  PER SALA 3

N° 4 COLORE NERO RAL 9005 - PER BATTERIE PRESE PIANO TERRA

 N°3 COLORE BIANCO O NERO DA CONFERMARE DA PARTE DEL COMMITTENTE

N° 3 COLORE NERO RAL 9005 - PER BATTERIE PRESE H 13 METRI SU PASSERELLA ( DA CONFERMARE INSTALLAZIONE)

N° 1 (FOYER) COLORE BIANCO O NERO DA CONFERMARE DA PARTE DEL COMMITTENTE

3x63+N+T 3x63+N+T

2x16+T2x16+T3x16+N+T3x16+N+T

N°2 (3x63+N+T) N°2 (3x16+N+T) N°2 (2x16+T)

N°1 (3x125+N+T)

O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFFO-OFF O-OFF O-OFF O-OFFO-OFF O-OFF

INT. 4x16 A 6kA INT. 4x16 A 6kA INT. 2x16 A 4,5kA INT. 2x16 A 4,5kA

O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF

INT. 4x63 A 6kA

O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF

INT. 4x63 A 6kA

3x32+N+T 3x32+N+T

N°2 (3x32+N+T)

O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF

INT. 4x32 A 6kA INT. 4x32 A 6kA

3x63+N+T

2x16+T2x16+T3x16+N+T3x16+N+T

N°1 (3x63+N+T) N°2 (3x16+N+T) N°2 (2x16+T)

N°1 (3x125+N+T)

O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFFO-OFF O-OFF O-OFF O-OFFO-OFF O-OFF

INT. 4x16 A 6kA INT. 4x16 A 6kA INT. 2x16 A 4,5kA INT. 2x16 A 4,5kA

O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF

INT. 4x63 A 6kA

3x32+N+T

N°1 (3x32+N+T)

O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF

INT. 4x32 A 6kA

3x63+N+T 3x63+N+T

N°2 (3x63+N+T)

O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF

INT. 4x63 A 6kA

O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF

INT. 4x63 A 6kA

3x32+N+T 3x32+N+T

N°2 (3x32+N+T)

O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF

INT. 4x32 A 6kA INT. 4x32 A 6kA

2x16+T2x16+T

N°2 (2x16+T)

O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF

INT. 4x16 A 6kA

N°1 (3x32+N+T)
N°1 (3x16+N+T)

N°1 (2x16+T)

3x32+N+T

O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF

INT. 4x32 A 6kA

2x16+T

O-OFF O-OFFO-OFF O-OFF

INT. 2x16 A 4,5kA

3x16+N+T

O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF

INT. 4x16 A 6kA

2x16+T

O-OFF O-OFFO-OFF O-OFF

INT. 2x16 A 4,5kA

O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF

INT. 4x32 A 6kA

2x16+T

O-OFF O-OFFO-OFF O-OFF

INT. 2x16 A 4,5kA

3x16+N+T
3x32+N+T

O-OFF O-OFFO-OFF O-OFF

INT. 2x16 A 4,5kA

N°1 (3x32+N+T)
N°3 (2x16+T)

2x16+T

O-OFF O-OFFO-OFF O-OFF

INT. 2x16 A 4,5kA

3x16+N+T

O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF

INT. 4x16 A 6kA

2x16+T

O-OFF O-OFFO-OFF O-OFF

INT. 2x16 A 4,5kA

O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF

INT. 4x32 A 6kA

3x32+N+T
2x16+T

N°1 (3x32+N+T)
N°2 (2x16+T)

N°1 (3x16+N+T)
N°1 (2x16+T)

Q2

H= 1,5 m

H= 1,5 m
H= 1,5 m

H= 13 m

H= 1,5 m

3x63+N+T 3x63+N+T

2x16+T2x16+T3x16+N+T3x16+N+T

O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFFO-OFF O-OFF O-OFF O-OFFO-OFF O-OFF

INT. 4x16 A 6kA INT. 4x16 A 6kA INT. 2x16 A 4,5kA INT. 2x16 A 4,5kA

O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF

INT. 4x63 A 6kA

O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF

INT. 4x63 A 6kA

3x32+N+T 3x32+N+T

O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF

INT. 4x32 A 6kA INT. 4x32 A 6kA

3x63+N+T 3x63+N+T

2x16+T2x16+T3x16+N+T3x16+N+T

O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFFO-OFF O-OFF O-OFF O-OFFO-OFF O-OFF

INT. 4x16 A 6kA INT. 4x16 A 6kA INT. 2x16 A 4,5kA INT. 2x16 A 4,5kA

O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF

INT. 4x63 A 6kA

O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF

INT. 4x63 A 6kA

3x32+N+T 3x32+N+T

O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF

INT. 4x32 A 6kA INT. 4x32 A 6kA

3x63+N+T 3x63+N+T

2x16+T2x16+T3x16+N+T3x16+N+T

O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFFO-OFF O-OFF O-OFF O-OFFO-OFF O-OFF

INT. 4x16 A 6kA INT. 4x16 A 6kA INT. 2x16 A 4,5kA INT. 2x16 A 4,5kA

O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF

INT. 4x63 A 6kA

O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF

INT. 4x63 A 6kA

3x32+N+T 3x32+N+T

O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF

INT. 4x32 A 6kA INT. 4x32 A 6kA

H= 13 m
3x63+N+T 3x63+N+T

2x16+T2x16+T3x16+N+T3x16+N+T

O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFFO-OFF O-OFF O-OFF O-OFFO-OFF O-OFF

INT. 4x16 A 6kA INT. 4x16 A 6kA INT. 2x16 A 4,5kA INT. 2x16 A 4,5kA

O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF

INT. 4x63 A 6kA

O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF

INT. 4x63 A 6kA

3x32+N+T 3x32+N+T

O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF

INT. 4x32 A 6kA INT. 4x32 A 6kA

H= 13 m
3x63+N+T 3x63+N+T

2x16+T2x16+T3x16+N+T3x16+N+T

O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFFO-OFF O-OFF O-OFF O-OFFO-OFF O-OFF

INT. 4x16 A 6kA INT. 4x16 A 6kA INT. 2x16 A 4,5kA INT. 2x16 A 4,5kA

O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF

INT. 4x63 A 6kA

O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF

INT. 4x63 A 6kA

3x32+N+T 3x32+N+T

O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF

INT. 4x32 A 6kA INT. 4x32 A 6kA

Batteria prese su passerella H13 m

Q2 Cu FG16M16

PE
5G35

L317

QGBT Cu FG16M16

PE

3x(4X1X240)
2x(1x240)

L0.2

PRESA
125A

Q2 Cu FG16M16

PE

L318
PRESE
 63A
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